Zawartos¢ projektu: Nowy Dwodr Gdanski

Strona: 1

Ip. Zawartos¢ strony projektu Obiekt Nr strony
1 Zasilanie szafki sterownika gldéwnego RAlL =RAl 0001
2 Zasilanie z UPS urzgdzen gidwnych =RAl 0002
3 Sterownik centralny i centralny punkt komunikacji $wiatlowodowej =RAl 0003
4 Stacja operatorska z monitorem 27" =RAl 0004
5 Widok szafki RAlL =RAl 0001
6 Lista materiatowa =RAl 0001
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Lista materiatowa:Nowy Dwoér Gdanski =RA1 Strona: 1
Nr Ilos¢ Nazwa Oznaczenie Wytwbdrca Nr czesci Uwagi

1 1 Monitor -MOP1

2 1 Komputer stacjonarny -SOP

3 10 Ziaczka 1,5(2,5) szara 2-przewodowa -XS

4 6 Zztaczka 2,5(4) szara 2-przewodowa -XUPS

5 6 Ziaczka 2,5(4) niebieska 2-przewodowa -XUPS

6 6 Ztaczka PE 2,5(4) mm 2-przewodowa -XUPS

7 1 Wytacznik ochronny 10kA,B;l-bieg.l10A ~FAZ2

8 1 Wytacznik ochronny DC C2A;l-bieg. -FASC

9 1 Wytacznik ochronny 55Y6,6kA,B;l-bieg.10A -FG

10 1 Wytacznik ochronny 10kA,B;l-bieg.6A -FAZ

11 1 Wytacznik 2bieg. 400V/40A -0G

12 1 Zasilacz 4A (110/230V AC) -AZ2

13 1 CPU + akcesoria -Al

14 1 Modul redundantny komunikacji $wiatlowodowej -ASC

15 1 Szafa poliestrowa 800x600:300 -U4

16 1 Zasilacz -AZ

17 1,71 m Korytka kablowe 50/50 -US

18 1 Plyta montazowa do szafy 800x600 -u3

19 1 UPS 1100 -UPS

2 1 UPS 1500VA -UPS2

21 1 Ogranicznik przepieé typ 2 ( C ) 2-bieg -S1

22 1 Rozlacznik biezpiecznikowy 2-pol In=63 -F2
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